
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

Ｅ１

A

B

C

D

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

13-1 -117
-117

更衣室

事務室

応接室

小会議室

CO2室
ホール

中央制御室

便所

資材庫

排気ファン

バケット
搬出室

室(3)

高圧電気室

破砕機
ダスト固化

プロパン庫
窒素ガスボンベ庫

PS
EV

試験室薬品室工具室

控室

油脂薬品庫

ブロワ―室

ごみピット

脱衣室

玄関ホール

低圧電気室

データ処理室

空調機室

誘引送風機室

エアーカーテン
ファン室(2)

工作室

エアーカーテン
ファン室(1)

浴室

ブロワ―室

書庫

事務室

倉庫

便所

重油タンク

脱気器復水タンク室

身障者用
トイレ

ＥＶ

タービン発電機室(2)

洗濯・乾燥室

重油ポンプ室

予備品室(1)

湯沸室

制御室

ダスト固化
装置室(2)

排水処理制御室

炉室

便所(1)

排水処理室

4500 4500 6500 4700 5000 4500 4500 4500 4500 4500 35008500 8500 3000 6000 5000

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

50
00

50
00

50
00

40
00

50
00

50
00

40
00

30
00

30
00

１ ５４Ａ４３Ａ３２Ａ２

4500

2000

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

B

Ａ

Ｎ

破砕機室

テンション装置室

便所 DS

薬品庫

DN

油圧ユニット

自動扉

搬出車監視室

通路

破砕機室

前　室

倉　庫 階段室

S S

自動扉

防爆用ボイラー室

運転手待機室
ポンプ室

玄関・EVホール

EV機械室 EV

油脂

工作室

高圧電気室

メンテナンス通路

出口

圧縮梱包機室

控　室

ごみ貯留ピット

搬出車通路

破砕施設

焼却施設

コンベア室

35
00

70
00

55
00

65
00

55
00

45
00

45
00

45
00

50
00

70
00

220010000 8000 4000 5500 5500 8000 6800

42
00

23
00

3775

高松市西部クリーンセンター・

・
・ 図

面
番
号

年
　
月

縮
　
尺

図
面
名

記
　
事

所 長 設 計係 長所 長 補 佐所 長 補 佐
業
務
名

高松市西部クリーンセンター精密機能検査業務委託 ｎｏｎ１階平面図



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

Ｅ１

A

B

C

D

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

投入扉

投入扉

投入扉

投入扉

投入扉

ダンプボックス

ADAD

NO5

NO4

NO3

NO2

NO1

便所(3)

灰ピット上部

換気ファン室

換気ファン室
(4)

大会議室

空調機室

換気ファン室

(7)
換気ファン室

復水器ヤード

職員控室脱気器

P
S

ごみ投入扉

廊下
AD

復水タンク室

職員控室

女子便所
男子便所

女性更衣室

厨房 仮眠室

(6)

(5)
破砕機

ごみピット上部

AD

ＥＶ

脱臭装置室
機械関係
部品庫

電気関係
部品庫

便所(4)

炉室

ダスト固化装置室(3)

駆動装置室

控室(2)

ランプウェイ西

ランプウェイ東

プラットホーム
焼却施設

食堂

休憩室

２号バグフィルタ

特殊助剤貯留槽

１号バグフィルタ

消石灰貯留槽

4500 4500 6500 4700 5000 4500 4500 4500 4500 4500 35008500 8500 3000 6000 5000

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

50
00

50
00

50
00

40
00

50
00

50
00

40
00

30
00

30
00

１ ５４Ａ４３Ａ３２Ａ２

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

B

Ａ

Ｎ

投入監視室(2)
受入供給コンベヤ

防爆用排風機

防爆用排風機

破砕機室

破砕機室

EPS
階段室

搬送コンベヤ室

倉庫

貯留ホッパ室

防爆用送風機室

ごみ貯留ピット

ダンピング
ボックス

タンク室

排風機

DS

EV

EVホール 便所

破砕施設

焼却施設

プラットホーム
破砕施設

35
00

70
00

55
00

65
00

55
00

45
00

45
00

45
00

50
00

70
00

220010000 8000 4000 5500 5500 8000 6800

高松市西部クリーンセンター・

・
・ 図

面
番
号

年
　
月

縮
　
尺

図
面
名

記
　
事

所 長 設 計係 長所 長 補 佐所 長 補 佐
業
務
名

高松市西部クリーンセンター精密機能検査業務委託 ２階平面図 ｎｏｎ



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

Ｅ１

A

B

C

D

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

P
S

(8)

タラップ

消音チャンバー 入口サイレンサー

トップライト

蒸気復水器下部

押込送風機(2)

押込送風機(1)
余熱利用設備室

冷却塔置場

照明
設備室

ごみピット上部

ごみピット 換気ファン室

粗大ごみコンベア室

ダスト固化装置室上部

ＥＶ

排水処理室 予備ボイラー室

工具室(3)

炉室

ダスト貯留槽

１号ボイラ

１号バグフィルタ

２号バグフィルタ

消石灰貯留槽

特殊助剤貯留槽

２号ボイラ

消音チャンバー

4500 4500 6500 4700 5000 4500 4500 4500 4500 4500 35008500 8500 3000 6000 5000

60
00

60
00

60
00

60
00

60
00

50
00

50
00

50
00

40
00

50
00

50
00

40
00

30
00

30
00

１ ５４Ａ４３Ａ３２Ａ２

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

B

Ａ

Ｎ

DN

破砕施設

焼却施設

搬送コンベヤ室

選別機・搬送機室

選別用送風機室

ホイスト

防爆用排風機室上部

EV

減溶化室
プラスチック

破砕機室

メンテナンスステージ

EVホール

前室

MH

35
00

70
00

55
00

65
00

55
00

45
00

45
00

45
00

50
00

70
00

220010000 8000 4000 5500 5500 8000 6800

高松市西部クリーンセンター・

・
・ 図

面
番
号

年
　
月

縮
　
尺

図
面
名

記
　
事

所 長 設 計係 長所 長 補 佐所 長 補 佐
業
務
名

高松市西部クリーンセンター精密機能検査業務委託 ３階平面図 ｎｏｎ



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

MH

前室

蒸気復水器

P
S

クレーン
操作室

クレーン
電気室

機材室
クレーン

工具室
ダスト固化装置室上部

ＥＶ

ごみ投入室

工具室(5)

便所(5)

炉室

２号低温エコノマイザ

１号バグフィルタ

２号ボイラ

１号ボイラ

特殊助剤貯留槽

消石灰貯留槽

２号バグフィルタ

１号低温エコノマイザ

4500 4500 6500 4700 5000 4500 4500 4500 4500 4500 35008500 8500 3000 6000 5000

60
00

50
00

50
00

50
00

40
00

50
00

50
00

40
00

30
00

30
00

１ ５４Ａ４３Ａ３２Ａ２

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

B

Ａ

Ｎ

搬送コンベヤ室

湯沸

見学者ホール

更衣室
休憩室

男子

女子

⇒

⇒

⇒
M H

E
P
S

除塵機室

便所

便所 前室

浴室
脱衣室

洗濯室

押入

ごみ貯留ピット上部

予備バケット置場
倉庫(2)

EVホール

倉庫・書庫

排風機室

選別機・搬送機室

プラスチック破砕機室

MH

破砕機室屋上

低圧電気室

前室(1)

破砕施設
焼却施設

中央操作室

事務室(2)

事務室(1)

休憩室

35
00

70
00

55
00

65
00

55
00

45
00

45
00

45
00

50
00

70
00

220010000 8000 4000 5500 5500 8000 6800

高松市西部クリーンセンター
工
事
名
称

・

・
・ 図

面
番
号

年
　
月

縮
　
尺

図
面
名

記
　
事

所 長 設 計係 長所 長 補 佐所 長 補 佐

高松市西部クリーンセンター精密機能検査業務委託 ４階平面図 ｎｏｎ



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

Ｂ２階平面図

ごみピット

(1)

脱水機室

空気圧縮機室

火格子

灰出コンベア室

ホール

換気ファン室(2)

換気ファン室

ドライエリア

ドライエリア

階段室(2)

灰ピット

排水室
ごみピット

ＥＶ

駆動装置室

噴霧ポンプ室

前室(1)

ごみピット
排水室

タービン発電機室(1)

給水装置室

ダスト固化装置室(1)

ヒ
シ
タ
ン
ク

純
水
タ
ン
ク

Ｂ１階平面図
4500 4500 6500 4700 5000 4500 4500 4500 4500 4500 35008500 8500 3000 6000 5000

60
00

50
00

50
00

50
00

40
00

50
00

50
00

40
00

30
00

30
00

１ ５４Ａ４３Ａ３２Ａ２

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｎ

倉　庫

ごみ貯留ピット

排水集合槽

破砕機室下部

ピット汚水槽　平面図

消火水槽
（４０ｔ）

破砕施設

焼却施設

35
00

220010000 8000 4000 5500 5500 8000 6800

55
00

65
00

55
00

45
00

45
00

45
00

高松市西部クリーンセンター・

・
・ 図

面
番
号

年
　
月

縮
　
尺

図
面
名

記
　
事

所 長 設 計係 長所 長 補 佐所 長 補 佐

高松市西部クリーンセンター精密機能検査業務委託
業
務
名

ｎｏｎＢ１・２階平面図


